
#

Fecha

(dd/mm/aaaa)

Metano 
(CH4)

(% Vol.)

Bióxido de carbono 
(CO2)

(% Vol.)

Nitrógeno (N2)

(% Vol.)

Total de inerte 
(CO2 & N2)

(% Vol.)

Etano

(% Vol.)

Temperatura de 
rocio

(K)

 
Humedad (H2O)

 
 

(Mg/m³)

 
Poder Calorifico

 
 

(Mg/m³)

 
Indice Wobbe

 
 

(Mg/m³)

Acido Sulfhidrico 
(H2S)

 
 

(Mg/m³)

1 04/04/2025 97.5018 0.6475 0.7300 1.3775 0.9243 263.9727 35.3110 37.6981 49.8712 0.5794
2 05/04/2025 96.9704 0.7302 0.9843 1.7144 1.1131 262.7031 29.4386 37.6259 49.6542 0.5512
3 06/04/2025 96.8533 0.8863 0.8712 1.7575 1.1351 265.5529 27.8389 37.6610 49.6185 0.5802
4 07/04/2025 96.9658 0.8158 0.8514 1.6672 1.1395 264.6142 28.6571 37.6747 49.6839 0.5515
5 08/04/2025 96.6734 0.7802 1.0043 1.7845 1.2995 264.8738 29.9777 37.6859 49.6469 0.5304

Registro diario de propiedades fuera de especificación

Alerta roja
Gas fuera de especifación

Emergencia 
operativa Emergencia Severa Mantenimiento

Causa del evento X

Fecha donde se registró el incumplimiento
Periodo durante el cual el gas se encontro fuera de especificación

c) Fecha de inicio e) Fecha de Fin Duracion

Datos del evento 04/04/2025 14/04/2025 11

Metano
(CH4)  

%Vol (84.00)

Bióxido de Carbono 
(CO2)

%Vol (3.00)

Nitrogeno
(N2)

 %Vol (4.00)
Desv. máx:

(1.50)

Total de inerte
(CO2 & N2)
 %Vol (4.00)

Etano
%Vol (11.00)

Temperatura de 
rocio

°K (271.15)

 
Humedad

(H2O)
mg/m³(110.00)

 
Poder Calorifico

(MJ/m³
(37.30-43.6)

Indice Wobbe
MJ/m³

48.20-53.2
Desv. máx:

5.00

Acido Sulfhidrico
(H2S)

(mg/m³(6.00)

Parametro Fuera de 
Especificación

Permisionario: Kinder Morgan Gas Natural México, S. de R.L. de C.V.
A) Punto de Medición: PEMEX/KMGNM Estación M1: 40572 (Punto 70 RES/199/2014)

Zona de Medición: Resto del País
Base de presión: 101.325 kPa

Base de temperatura: 288.15°K (15.0°C)

Informe Gas fuera de Especificaciones del Gas Natural
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Registro horario de propiedades fuera de especificación

#

Fecha y Hora

(dd/mm/aa hh:mm)

Metano 
(CH4)

(% Vol.)

Bióxido de carbono 
(CO2)

(% Vol.)

Nitrógeno (N2)

(% Vol.)

Total de inerte 
(CO2 & N2)

(% Vol.)

Etano

(% Vol.)

Temperatura de 
rocio

(K)

 
Humedad (H2O)

 
 

(Mg/m³)

 
Poder Calorifico

 
 

(Mg/m³)

 
Indice Wobbe

 
 

(Mg/m³)

Acido Sulfhidrico 
(H2S)

 
 

(Mg/m³)

Minimo
Promedio
Máximo

6 09/04/2025 96.7653 0.7031 1.0201 1.7232 1.2726 264.5807 30.8293 37.6981 49.6975 0.4375
7 10/04/2025 96.5809 0.7683 1.0742 1.8426 1.3326 265.0522 33.6300 37.6738 49.6138 0.4349
8 11/04/2025 96.7755 0.7165 1.0289 1.7454 1.2549 263.7752 34.0159 37.6727 49.6727 0.3833
9 12/04/2025 96.6950 0.6311 1.0573 1.6884 1.3721 264.5918 31.0973 37.7435 49.7573 0.3551

10 13/04/2025 96.9447 0.7134 0.8126 1.5260 1.2641 266.6326 32.2153 37.7943 49.8416 0.3831
11 14/04/2025 96.8837 0.7860 0.8663 1.6523 1.2114 266.1637 32.3190 37.7220 49.7247 0.3971

Observaciones:

El mantenimiento programado de la planta Bob West Dew Point se completó el dia 14/04/2025. No se reportó gas fuera de especificación durante el periodo de este mantenimiento.

Minimo 96.5809 0.6311 0.7300 1.3775 0.9243 262.7031 27.8389 37.6259 49.6138 0.3551
Promedio 96.8736 0.7435 0.9364 1.6799 1.2108 264.7739 31.3936 37.6955 49.7075 0.4712
Máximo 97.5018 0.8863 1.0742 1.8426 1.3721 266.6326 35.3110 37.7943 49.8712 0.5802
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